LEYENDA

RED DE ALUMBRADO CON NUMEROS DE TUBOS Y DISTANCIA DE TRAMO
— SUBTERRANEA CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE BAJO TUBO
110 MM. DE DIAMETRO.
— SUMINISTRO ENERGIA SECCION 4x6,00 MM2. Y 4x10 MM2. SEGUN TRAMO.
— CONTROL DOBLE NIVEL SECCION 1x2.5 MM2.

~ SUBTERRANEA PUESTA A TIERRA CONDUCTOR COBRE
DESNUDO SECCION 35,00 MM2.

LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION
CON 150 VATIOS DE POTENCIA Y 17.000 LUMENES
DE FLUJO, SOBRE BACULO DE 9,00 M. DE ALTURA.
ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO
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PLAN PARGIAL DE POLIGONO INDUSTRIAL EN EL T.M. DE LA GUARDIA
JAEN.
’ - DESIGNACION DEL PLANO DE ORDENACION EscaLa:
RED DE ALUMBRADO PUBLICO 171000
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